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1.  Vorwort 
 
Die maßgeblichen deutschen Fachverbände aus dem 
Bereich Fußbodentechnik: 
 

• Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik   
(ZVPF) 

• Zentralverband Raum und Ausstattung (ZVR) 

• Bundesverband der vereidigten Sachverständigen 
für Raum und Ausstattung e.V. (BSR) 

• Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz 

• Technische Kommission Bauklebstoffe (TKB) im 
Industrieverband Klebstoffe e.V. (IVK) 

 
haben am 20.12.2013 eine gemeinsame Stellung-
nahme zum Stand der Technik bei der CM-Messung 
verabschiedet und diese im Januar 2014 veröffentlicht 
[1]. Die Intentionen dabei waren: 
 
a) Vereinheitlichung des Ortes der Probenahme. 

b) Definition der Verantwortung für die Feststellung 
der Belegreife aufgrund des Ergebnisses der CM-
Messung. 

 
Ergänzend zu dieser verbändeübergreifenden Stellung-
nahme und zur Vervollständigung und Detaillierung 
der Beschreibung des technischen Sachstands erstellte 
die TKB dieses TKB-Merkblatt Nr. 16 zu den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik bei der CM-Messung. 
 
Das vorliegende Merkblatt enthält insbesondere An-
gaben zu: 
 

1. Arbeitsanweisung zur Durchführung der CM-Mes-
sung 

2. Protokoll zur Dokumentation der Estrichfeuchte-
messung nach der CM-Methode 

3. Definition des Begriffs Belegreife 

4. Richtwerte zum Feuchtegehalt bei Belegreife 

5. Hinweise zur Zahl und Lage der Messstellen für 
die Feuchteprüfung 

6. Hinweise zur Verantwortung für die Feststellung 
der Belegreife 

7. Festlegung des Ortes der Probenahme 

8. Hinweise zur Prüfpflicht des Verlegers 

9. Hinweise zur rechtlichen Bedeutung der Doku-
mentation der Feuchtemessung 

10. Hinweise zur rechtlichen Bedeutung der Angaben 
des Auftraggebers 

11. Anmerkungen zum Bedenkenanmelden 

12. Anmerkungen zu den Definitionen des techni-
schen Sachstands 
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Das vorliegende TKB-Merkblatt 16 soll den Verleger 
unterstützen hinsichtlich der technisch richtigen 
Durchführung der CM-Messung und der juristisch 
sicheren Dokumentation der Beurteilung der Belegreife 
eines Zement- oder Calciumsulfat-Estrichs in Bezug auf 
seinen Feuchtezustand. 
 
Begriffsdefinitionen: Im Folgenden meint der Begriff 
„Verleger“ alle Ausführenden, die einen Nutzbelag auf 
einem Estrich aufbringen. Nutzbeläge (im Weiteren 
vereinfacht als „Beläge“ bezeichnet) können z. B. sein: 
Parkettböden, elastische Bodenbeläge, textile Boden-
beläge, Fliesen und Naturstein, Polymerbeschichtun-
gen, mineralische Design- und Nutzspachtelmassen. 
Mithin umfasst der Begriff „Verleger“ u. a. die Berufs-
gruppen: Parkettleger, Bodenleger, Maler, Fliesenleger, 
Beschichter etc.  
Ausnahme von dieser Festlegung bildet der Anhang A, 
in dem der Originaltext der Quelle wiedergegeben ist. 
 
 

2.  Durchführung der CM-Messung 
 
Arbeitsanweisung zur Durchführung der CM-Messung 
 
Vorbemerkung 
 
Die CM-Messung dient der Bestimmung der Estrich-
feuchte als einem Kriterium zur Feststellung der Beleg-
reife. 
 
Hinweis für Estriche mit Fußbodenheizung 
 
Für die Probenentnahme für die CM-Messung bei Heiz-
estrichen müssen bauseits Messstellen ausgewiesen/ 
vorgegeben werden. 
 
Grundsätzliche Anmerkungen zur Durchführung 
der Prüfung 
 
1. Grundsätzlich muss bei der Probenentnahme und 

der Probenvorbereitung ein Verlust von Feuchtig-
keit minimiert werden. Dieses ist durch folgende 
Vorgehensweise sicherzustellen: 

• Die Probenentnahme und die Probenvorberei-
tung müssen so schnell wie möglich durchge-
führt werden. 

• Die Probenvorbereitung darf nicht bei Son-
neneinstrahlung bzw. Luftzug vorgenommen 
werden. 

• Die Probe ist nur soweit vorzuzerkleinern 
(nach der Zerkleinerung sollen keine Bruch-
stücke größer als 10 mm vorliegen), dass sie 
im CM-Gerät bei der unten beschriebenen 
Versuchsdurchführung vollständig zerkleinert 
wird. Vollständig zerkleinert ist die Probe, 
wenn das Prüfgut aus pulverisiertem Binde-

mittel und einzelnen Zuschlagskörnern be-
steht. 

2. Die Prüfgutkontrolle ist der letzte Schritt der Mes-
sung. Sollte das Prüfgut unzureichend zerkleinert 
sein, ist die Messung vollständig zu wiederholen. 

 
Vorbereitende Maßnahmen vor der Probenahme 
 
1. Das CM-Gerät ist in regelmäßigen Abständen oder 

bei Verdacht auf fehlerhafte Messwerte zu prüfen. 
Dazu eine Kalibriermessung mit einer definierten 
Wassermenge vornehmen.  
Die Abweichung vom Sollwert sollte dabei nicht 
mehr als 25 mbar betragen. Ggf. Manometer er-
setzen. 

2. Dichtigkeit des CM-Geräts prüfen, ggf. Gummi-
dichtung ersetzen. 

3. Sauberkeit des CM-Geräts prüfen. 

4. Saubere Stahlkugeln gemäß der Angaben des 
Geräteherstellers in das CM-Gerät einfüllen. 

5. Sofern erforderlich, Waage am Koffer des Geräts 
befestigen. 

6. Waage (Genauigkeit: +/- 1 g), Mörserschale, Vor-
schlaghammer, Löffel, 2 PE-Beutel und ggf. Trich-
ter bereitlegen. 

7. Protokoll zur Estrichfeuchtemessung bereit legen.  
 
Durchführung der CM-Messung 
 
1. Das Estrich-Prüfgut gleichmäßig über die untere 

Hälfte der Estrichdicke entnehmen und sofort in 
PE-Beutel füllen. 

2. Prüfgut im PE-Beutel in der Mörserschale mittels 
des Hammers vorzerkleinern.  
Nach der Vorzerkleinerung sollen keine Bruch-
stücke größer als 10 mm vorliegen. 

3. Vorzerkleinertes Prüfgut in einen anderen PE-Beu-
tel überführen und durch Schütteln homogeni-
sieren. 

4. Vorzerkleinertes, homogenisiertes Prüfgut mittels 
Löffel auf die Waage überführen und entspre-
chende Menge abwiegen:  
Calciumsulfatestrich: 100 g  
Zementestrich: 50 g 

5. Prüfgut vorsichtig von der Wägeschale in das CM-
Gerät, das schon die Stahlkugeln enthält, über-
führen. Durch Aufsetzen eines geeigneten Trich-
ters kann Materialverlust vermieden werden. 

6. CM-Gerät schräg halten und Glasampulle mit Cal-
ciumcarbid einfüllen. 

7. CM-Gerät verschließen und anschließend sofort 
kräftig schütteln, bis das Manometer einen ersten 
Druckanstieg anzeigt. 
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8. CM-Gerät 2 min lang kräftig schütteln. Dabei da-
rauf achten, dass die Stahlkugeln nicht gegen das 
als Deckel aufgesetzte Manometer schlagen. 

9. 5 Minuten nach dem Verschließen des CM-Geräts 
eine weitere Minute kräftig schütteln. 

10. 10 Minuten nach dem Verschließen des CM-Geräts 
nochmals kurz (ca. 10 s) kräftig schütteln und so-
fort Wert am Manometer ablesen.  
Anmerkung: Grundsätzlich ist ein weiterer Druck-
anstieg möglich. Dieser ist nicht zu beachten, da 
noch chemisch gebundenes Wasser reagiert. 

11. CM-Wert entweder am Manometer direkt ablesen 
oder der Eichtabelle entnehmen und in das Proto-
koll zur Estrichfeuchtemessung eintragen. 

12. CM-Gerät ausleeren und Prüfgut kontrollieren. 
Sollte das Prüfgut nicht vollständig zerkleinert sein 
(Korrekt: Bindemittel in Pulverform und Zuschlag 
in einzelnen Körnern), ist die Messung zu wieder-
holen. Dabei das Schütteln des CM-Geräts inten-
siver, mit höherem Kraftaufwand durchführen. 

13. CM-Gerät sorgfältig reinigen. 

14. Prüfgut fachgerecht entsorgen.  
Das Prüfgut enthält überschüssiges Calciumcarbid, 
das zunächst durch Zugabe einer kleinen Menge 
Wasser abreagieren soll, wobei u. a. eine kleine 
Menge gasförmiges Acetylen entsteht.  
Danach kann das Prüfgut in den Bauschutt ent-
sorgt werden. 

 
Sicherheitshinweis: Bei der Zugabe von Wasser zu 
Calciumcarbid Schutzbrille tragen und Zündquellen 
fernhalten, da mit Acetylen ein brennbares Gas ent-
steht. 
Bei der Entsorgung in den Bauschutt beachten, dass 
Glassplitter aus der Calciumcarbid-Ampulle enthalten 
sind. 
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3.  Protokollierung der CM-Messung 
 

Protokoll zur Estrichfeuchtemessung nach der CM-Methode 

Angaben zur Lage des Estrichs im Gebäude 

Gebäude / Liegenschaft: Adresse  
Bauabschnitt / Bauteil des Gebäudes 
Stockwerk / Wohnungs-Nr. 

 

Raum-Nr.  

Auftraggeber der Bodenbelags- / Parkettarbeiten 

Auftraggeber der Bodenbelags- / Parkettarbeiten: 
Name, Adresse, Ansprechpartner 

 

Angaben des Auftraggebers (ggfs. nach Absprache mit Estrichhersteller) zum Estrich 

Die Angaben sind für jeden Raum einzeln zu machen! 

Estrichkonstruktion /  
Einbauart 

a) schwimmender Estrich 
b) Estrich auf Trennlage 

 

Bindemittelart 

a.) Zementestrich (CT) 
a.1.) Zementart (z.B. CEM I, CEM II/A-LL) 
a.2.) Verwendetes Zusatzmittel 
b) Calciumsulfatestrich (CA) 
c) Schnellzementestrich 

 

Datum des Estricheinbaus  Ggfs. differenziert nach Teilbereichen  

Estrich-Nenndicke  [mm]  

Maximale Estrichdicke  [mm]  

Warmwasser-Fußbodenheizung  Ja / Nein  

Max. CM-Feuchte-Gehalt  
bei Belegreife  

[CM-%]  

Dokumentation der Messergebnisse zur Estrichfeuchte 

A
n

g
a
b

e
n

 

Messstelle Nr.   1 2 3 4 

Datum      

Prüfer      

Lufttemperatur  [°C]     

Relative Luftfeuchte  [%]     

Untergrund-Oberflächentemperatur  [°C]     

Bei Fußbodenheizung: 
Aufheizprotokoll vorhanden?  

Ja / Nein     

Messstellen bei Fußbodenheizung 
gekennzeichnet / ausgewiesen?  

Ja / Nein     

Estrichdicke  [mm]     

C
M

-M
e
ss

u
n

g
 

Durchführung der CM-Messung gemäß Punkt 2. dieses TKB-Merkblatts Nr. 16 

Entnahme des Prüfguts gleichmäßig über die 
untere Hälfte?  

Ja / Nein     

Einwaage  [g]     

Manometer-Anzeige  [bar]     

Wassergehalt  [CM-%]     

Belegreif  Ja / Nein     

 Anmerkungen  

Bestätigung der Messergebnisse 

 
 
Unterschrift des Prüfers  

 
 
Unterschrift des Auftraggebers 
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4.  Anmerkungen und Hinweise zur CM-
Messung 

4.1  Definition der Belegreife 
 
Der Feuchtezustand des Estrichs ist nur eines der zahl-
reichen Prüfkriterien, die zu bewerten sind, um den Zu-
stand der Belegreife des Estrichs festzustellen. Diese 
weiteren Kriterien und deren Prüfung sind in den rele-
vanten Normen und zugehörigen Kommentaren aufge-
führt und beschrieben ([2], [3], [8], [9], [10]). 
 
Definition der Belegreife:  

Die Belegreife ist der erreichte Zustand eines Estrichs in 
Bezug auf Abbinde- und Trocknungsreaktionen, in dem 
er für die schadens- und mangelfreie, dauerhafte Auf-
nahme eines Belags geeignet ist. 
 
Die wesentlichen zeitabhängigen Parameter, durch die 
die Belegreife charakterisiert ist, sind: 
 
• Eine ausreichende Trocknung. 

• Eine ausreichende Festigkeit. 

• Ein ausreichender Schwindungsabbau. 
 
Die Angaben zu diesen Parametern können belags-
spezifisch unterschiedlich sein. 
 
Die Benennung dieser Parameter als Kriterien für die 
Belegreife erweitert andere Definitionen, die allein eine 
ausreichende Trocknung mit der Belegreife gleich-
setzen ([8] [9], [10], [16], [17]). 
 
 
4.2  Ausreichende Trocknung 
4.2.1  Richtwerte für den Feuchtegehalt bei Belegreife 

nach der CM-Methode 
 
Aktuell werden folgende Richtwerte, bei denen der 
Estrich allein bezüglich seines Feuchtegehalts belegreif 
sein sollte, angenommen: 
 

Estrichart  Unbeheizt Heizestrich 

Calciumsulfatestrich, 
Claciumsulfat-
Fließestrich (CA)  

≤ 0,5 CM-% ≤ 0,3 CM-% 

Zementestrich (CT)  ≤ 2,0 CM-% ≤ 1,8 CM-% 

 
Anmerkung: 
 
Der Richtwert für die Belegreife von beheiztem Cal-
ciumsulfat- Fließestrich ist in der neuesten Fassung der 
DIN 18560-Teil 1 auf 0,5 CM-% festgesetzt worden: 
 
• DIN 18560-1:2015-11 – Estriche im Bauwesen – All-

gemeine Anforderungen, Prüfung und Ausführung 
[14]. 

 

Dies weicht erheblich von dem bisher in allen anderen 
Quellen genannten Wert von 0,3 CM-% ab. 
Die aktuelle Fassung der DIN 18365:2015-08 [18] be-
zieht sich jetzt bezüglich der Bewertung des Feuchte-
gehalts auf die Normenreihe DIN 18560 und mithin 
u. a. auch auf den geänderten Belegreiffeuchte- Richt-
wert von 0,5 CM-% für beheizte Calciumsulfat- Fließ-
estriche. 
 
Da für diesen erhöhten Belegreif-Richtwert von 0,5 CM-
% für beheizte Calciumsulfatestriche keine Daten, Be-
gründungen oder Publikationen vorliegen, wird im vor-
liegenden Merkblatt am bisherigen Richtwert von 0,3 
CM-% festgehalten, der sich in der Praxis über viele 
Jahre als sinnvoll und verlässlich erwiesen hat. Eine An-
hebung des Richtwerts auf 0,5 CM-%, was einer Erhö-
hung um 67 % entspricht, würde zwar die Trockenzeit 
des Estrichs bis zum Belegreiffeuchte-Richtwert verkür-
zen, würde aber auch für den Verleger des Belags und 
damit auch für den Bauherrn das Risiko eines Feuchte-
schadens signifikant erhöhen. 
 
Die o. g. Richtwerte basieren auf Laboruntersuchungen 
und langjährigen Erfahrungswerten. Sie beinhalten 
eine aufgrund von Erfahrungswerten festgelegte Diffe-
renz zwischen dem Feuchtegehalt des Estrichs im 
Gleichgewichtszustand mit dem Raumklima und dem 
höheren Feuchtegehalt des Estrichs zum Zeitpunkt der 
Belegung mit einem Belag. 
 
Bei geänderten Estrichzusammensetzungen, insbeson-
dere durch die Verwendung von Estrich-Zusatzmitteln, 
können sich die Gleichgewichtsfeuchten des Estrichs 
ändern und somit auch die Differenz zu den o. g. Richt-
werten der Feuchtegehalte bei Belegreife. Sollte z. B. 
die Gleichgewichtsfeuchte infolge eines reduzierten 
w/z-Wertes, der bei Verwendung von Estrich-Zusatz-
mitteln eingestellt werden kann, absinken, vergrößert 
sich die Differenz zu den o. g. Richtwerten und die 
Wahrscheinlichkeit eines Feuchteschadens erhöht sich. 
Umgekehrt können höhere Zementgehalte bei hoch-
festen Estrichen zu höheren Ausgleichsfeuchten füh-
ren, die höhere Richtwerte der Belegreife erlauben 
würden. 
 
Diese Zusammenhänge machen es nötig, dass der Auf-
traggeber nach Rücksprache mit dem Estrichleger dem 
Verleger eine Vorgabe zum maximalen CM-Feuchte-
Gehalt bei Belegreife macht und diese im Protokoll zur 
Estrichfeuchtemessung angibt. 
 
4.2.2  Zahl und Lage der Messstellen für eine CM-

Messung 
 
Das Protokoll zur Estrichfeuchtemessung enthält keine 
Vorgaben zur Anzahl und zum Ort von Messstellen. Im 
Protokoll zur Estrichfeuchtemessung ist die Angabe 
eines Raums vorgesehen, in dem dann bis zu 4 Messun-
gen protokolliert werden können.  
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Die Gesamtplanung, Auswahl und Gesamtdokumenta-
tion der Messstellen muss (insbesondere bei sehr gro-
ßen Gebäuden/Bauabschnitten) in einem gesonderten 
Prüfplan vorgenommen werden. 
 
Hinweise auf die notwendige Anzahl der Messstellen 
geben die relevanten Normen-Kommentare und Fach-
bücher ([8], [9], [11], [12]). 
 
Der Literatur ([8], [9], [11], [12]) kann man zusammen-
fassend folgende Übersicht entnehmen: 
 

Raum / Fläche  Anzahl Messungen 
(unbeheizte und beheizte 
Estriche) 

Flächen bis 100 m²  1 bis 2 Messungen 

Mehrgeschossige Gebäude  Mindestens 1 Messung je 
Etage 

Flächen über 100 m²  1 Messung je 200 m² 

 
Raum / Fläche  Auszuweisende Messstellen 

bei Heizestrichen 

Raum  Je Raum mind. 2 Messstellen 
ausgewiesen. 

Raum > 50 m²  Mind. 3 Messstellen 
ausgewiesen. 

Flächen > 200 m²  Je 200 m² 3 Messstellen 
ausgewiesen. 

 
4.3  Ausreichende Festigkeit 
 
Übliche Zementestriche benötigen für eine ausrei-
chende Durchhärtung ca. 4 Wochen, unter der Voraus-
setzung, dass deren Wassergehalt durch Estrich-
zusatzmittel nicht übermäßig reduziert wurde und so-
mit bei deren Herstellung eine für die Hydratations-
reaktionen sicher hinreichende Menge Wasser einge-
setzt wurde. 
 
Bei calciumsulfatbasierten Estrichen ist die eigentliche 
Aushärtereaktion nach ca. 2 Wochen abgeschlossen. 
Allerdings wird bei Calciumsulfatestrichen die Festig-
keit sehr stark vom Trocknungszustand beeinflusst. Um 
die Normfestigkeiten zu erreichen, muss ein Calcium-
sulfatestrich „trocken“ sein, d. h. sein Feuchtegehalt 
sollte unter 0,5 C-% liegen. 
 
Bei Schnellzementestrichen oder Estrichen mit Estrich-
Zusatzmitteln sind die spezifischen Angaben des Her-
stellers zur Festigkeitsentwicklung maßgeblich. 
 
4.4  Ausreichender Schwundabbau 
 
Bei Zementestrichen ohne Estrichzusatzmittel auf Basis 
von Normalzement werden die notwendigen Festig-
keiten und ein Abklingen des Schwindverhaltens in der 
Regel nach 28 Tagen erreicht. 
 
 

Anhang A 
 
Ermittlung der Belegreife von Estrichen für 
Bodenbelag- und Parkettarbeiten anhand der CM-
Methode – Stand der Technik:  
Gemeinsame Stellungnahme der Fachverbände: 
 
• Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik   

(ZVPF) 

• Zentralverband Raum und Ausstattung (ZVR) 

• Bundesveband der vereidigten Sachverständigen 
für Raum und Ausstattung e.V. (BSR) 

• Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz 

• Technische Kommission Bauklebstoffe (TKB) im 
Industrieverband Klebstoffe e.V. (IVK) 

 
vom 20.12.2013 [1]. 
 
Bestimmung des Feuchtezustands als einem 
Kriterium der Belegreife 
 
Nach DIN 18356 [2] und DIN 18365 [3] gilt: „Der Auf-
tragnehmer hat bei seiner Prüfung Bedenken (siehe § 4 
Abs. 3 VOB/B) insbesondere geltend zu machen bei – 
nicht genügend trockenem Untergrund“. Nach allge-
meinem Verständnis wird ein neu verlegter Zement- 
oder Calciumsulfatestrich als „belegreif“ für die Ober-
belagsverlegung angesehen, wenn er u. a. genügend 
trocken ist. Zur Feststellung der Belegreife wird die 
Restfeuchte des Estrichs an Stichproben auf der Bau-
stelle ermittelt. Dazu stehen verschiedene Mess-
methoden, die auf unterschiedlichen Messprinzipien 
basieren, zur Verfügung. Als baustellengerechtes Ver-
fahren zur Ermittlung der Belegreife ist in Deutschland 
die CM-Methode allgemein anerkannter Stand der 
Technik. Die Vorgehensweise bei der Feuchtemessung 
nach der CM-Methode wird in verschiedenen Merk-
blättern, Normen und Fachbüchern ähnlich beschrie-
ben, über die Mindestanforderungen besteht weitge-
hend Einigkeit [4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14]. 
 
Verantwortung für die Festsetzung des 
Feuchtegehalts bei Belegreife 
 
Dabei muss der Bodenleger von einer gleichmäßigen 
Estrichdicke ausgehen [9], der Auftraggeber schuldet 
einen zum Zeitpunkt der geplanten Belagsverlegung 
belegreifen und damit ausreichend trockenen Unter-
grund [10]. In Unkenntnis der genauen Estrichzusam-
mensetzung und der Einbauweise kann der Boden-/ 
Parkettleger nicht automatisch aus dem ermittelten 
CM-Wert auf die Belegreife schließen. Vielmehr soll der 
Boden-/Parkettleger den ermittelten CM-Wert dem 
Auftraggeber mitteilen. Die beim Auftraggeber vor-
liegende Kenntnis zu den Estricheigenschaften bzw. 
dessen Zusammensetzung ist notwendig zur Festle-
gung des konkreten Belegreifwertes [10]. Nur in Ab-
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sprache zwischen Boden-/Parkettleger und Auftragge-
ber, ggf. unter Hinzuziehen des Estrichherstellers, kann 
die Belegreife festgestellt werden. 
 
Ort der Prüfgutentnahme 
 
Zur Prüfgutentnahme aus dem Estrich gibt es allerdings 
grundsätzlich unterschiedliche Empfehlungen. Die 
Quellen [4], [5] und [6] empfehlen, eine „Durch-
schnittsprobe grundsätzlich über den ganzen Quer-
schnitt des Estrichs entnehmen“. Ergänzend wird je-
doch hinzugefügt: „Bei Parkett sind die Grenzwerte tra-
ditionsgemäß auf das Messen des unteren bis mittleren 
Bereichs abgestimmt. Unter Parkett ist deshalb die 
Durchschnittsprobe des Estrichs aus dem unteren bis 
mittleren Bereich zu entnehmen.“ 
 
Die Kommentare zur DIN 18365 [8, 9] verweisen auf 
die genannten Quellen [4] und [5], der Kommentar zur 
DIN 18356 [10] gibt vor, das Prüfgut bei der Parkett-
verlegung aus dem unteren Estrichbereich zu ent-
nehmen. Die einschlägigen Fachbücher für Parkett-
leger und Bodenleger [11, 12] weisen an, Estrich vor 
allem aus den unteren Estrichschichten zu entnehmen. 
In den Quellen [7] und [14] ist dagegen ausschließlich 
die Probenahme über den gesamten Querschnitt vor-
geschrieben, der abweichende Ort der Probenahme bei 
Parkett ist dort entfallen. 
 
In Österreich empfiehlt der ständige Sachverständigen- 
Ausschuß der Bundesberufsgruppe der Bodenleger bei 
der CM-Messung die Prüfgutentnahme aus der unteren 
Hälfte des Estrichs [13]. 
 
Für alle drei Entnahmeorte (Querschnitt bzw. unterer 
bis mittlerer Bereich bzw. untere Estrichschichten) sind 
die benannten Grenzwerte, mit einer geringfügigen Ab-
weichung [10], identisch. 
 
Bedingt durch die Einbau-Konstruktion (auf Trennlage, 
auf Dämmschicht) trocknet ein Estrich von oben nach 
unten, d. h. es stellt sich über die Estrichdicke ein 
Feuchtegradient von unten nach oben abnehmend ein. 
Da bei der Probenahme aus dem mittleren bis unteren 
Bereich bzw. den unteren Estrichschichten daher 
höhere Feuchtegehalte als bei der Probenahme über 
den Querschnitt ermittelt werden, weisen vor allem die 
mit Parkett zu belegenden Estriche zum Zeitpunkt der 
Belegreife geringere gesamte Feuchtegehalte auf als 
solche, die mit textilen und elastischen Bodenbelägen 
belegt werden sollen. 
 
Durch eine oberseitige Abdeckung des Estrichs wäh-
rend der Trocknung kann der Feuchtegradient kleiner 
werden oder verschwinden. Durch eine Wasserbeauf-
schlagung des Estrichs kann der Feuchtegehalt ober-
seitig ansteigen, was bei einer Vorprüfung durch elek-
trische Messung erkennbar ist. 
 

Diese unterschiedliche Vorgehensweise bei der Feu-
chtemessung gab und gibt immer wieder Anlass zu Dis-
kussionen bei Sachverständigen und Verbänden des 
bodenbelagsverlegenden und parkettlegenden Hand-
werks und der zuliefernden Industrie. In diesem Zusam-
menhang wird auch immer wieder darauf hingewiesen, 
dass bei einigen Belägen, insbesondere dichten ela-
stischen Belägen, die existierenden Grenzwerte zu 
hoch sind und nicht die gewünschte Sicherheit liefern. 
Um die beschriebene, unbefriedigende Situation zu be-
enden, sind die Verbände des bodenbelagsverlegen-
den und parkettlegenden Handwerks und die Verlege-
werkstoffe herstellende Industrie übereingekommen, 
zukünftig nur noch eine Art von Probenahme für die 
Feuchtemessung nach der CM-Methode zu empfehlen 
und damit als Stand der Technik zu etablieren. 
 
In Anlehnung an die bisherige Probenahme bei Parkett 
soll zukünftig das Prüfgut generell aus der unteren 
Estrichhälfte entnommen werden. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: 
 
• Die bestehenden und dem Anwender geläufigen 

Grenzwerte können beibehalten werden. 

• Der Probenahmeort muss nicht mehr abhängig vom 
zu verlegenden textilen/elastischen Bodenbelag/ 
Parkett/keramischen Bodenbelag variiert werden. 

• Insbesondere für elastische Bodenbeläge mit 
hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand erhöht 
sich die Verlegesicherheit. 

 
 

Anhang B 
 
Anmerkungen zu rechtlichen Aspekten der 
Untergrundfeuchtebestimmung 
 
Im Folgenden sind einige Anmerkungen zur juristi-
schen Bewertung ausgewählter Aspekte der Unter-
grundfeuchtemessung angeführt. Die rechtliche Be-
wertung insbesondere eines Mangels, bei dem ein Zu-
sammenhang mit der Untergrundfeuchtemessung und 
der Feststellung der Belegreif-Feuchte vermutet wird, 
kann in Abhängigkeit von der individuellen Gesamt-
konstellation differenziert und unterschiedlich aus-
fallen. Es ist nicht beabsichtigt und auch nicht möglich, 
im vorliegenden TKB-Merkblatt 16 immer gültige juri-
stische Bewertungen darzulegen. Vielmehr werden zu 
ausgewählten juristischen Aspekten Hinweise gegeben, 
die den Verleger veranlassen sollen, die vertraglichen 
Vereinbarungen, die Art der Durchführung und Doku-
mentation einer Untergrundfeuchte-Messung nach der 
CM-Methode und die Feststellung der Belegreife hin-
sichtlich der Untergrundfeuchte zu überdenken und zu 
überprüfen. Dieses kann zu einer Rücksprache oder zu 
ergänzenden schriftlichen Festlegungen mit dem Auf-
traggeber führen. 
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B.1  Anmerkungen zur Prüfpflicht 
 
1. Der Verleger ist verpflichtet, die Belegreife des 

Estrichs zu prüfen.  
Dabei gehört zur Prüfung der Belegreife auch die 
Prüfung der Feuchtigkeit des Estrichs. 

2. Die in DIN 18356 [2], DIN 18365 [3] und DIN 
18352 [19] vorgegebenen Prüfungspflichten ge-
genüber Vorleistungen anderer Unternehmer ent-
halten durchweg keine abschließenden Regelun-
gen; vielmehr handelt es sich hierbei um beispiel-
hafte Aufzählungen. 

3. Fußbodenheizung 

3.1 Ausgewiesene Messstellen:  
Bei beheizten Estrichkonstruktionen besteht bei 
der Probenahme für die Feuchtemessung die Ge-
fahr einer Beschädigung des Heizsystems. Daher 
müssen Messstellen für die Feuchtemessung aus-
gewiesen sein. 

3.2 Aufheizprotokoll:  
Sind keine Messstellen für Feuchtemessungen im 
Estrich vorhanden, kann die Feuchteprüfung nicht 
durchgeführt werden und der Verleger muss 
Bedenken anmelden und den Auftraggeber auf 
die möglichen Folgen/Schäden des Belegens 
eines nicht geprüften Estrichs hinweisen.  
Im Rahmen seiner Prüfplicht soll der Verleger sich 
das Aufheizprotokoll in jedem Fall vorlegen lassen 
und dieses prüfen. Ergibt sich aus dem vorge-
legten Protokoll kein Aufheizvorgang zum Zweck 
der Vorbereitung des Estrichs für die Belagsverle-
gung gemäß den Angaben in den Schnittstellen-
protokollen [4, 5; dort Protokoll P 7], hat der Ver-
leger gegenüber dem Auftraggeber schriftlich 
Bedenken anzumelden [15]. Das Aufheizprotokoll 
gibt nur Hinweise auf die mögliche Belegreife des 
Estrichs, allein maßgebend ist das Ergebnis der 
CM-Messung (vgl. [4, 5]: „Die Belegreife ist er-
reicht, wenn die Anforderungen der Tabelle 4 ein-
gehalten werden. Maßgebend ist die CM-Mes-
sung.“) (Anmerkung: Tabelle 4: CT: 1,8 CM-%; CA: 
0,3 CM-%).  

3.3 Nachträgliche Festlegung von Messstellen:   
Ggf. können mittels geeigneter technischer Mess-
geräte (z. B. Thermofolien, Wärmebildkameras) 
geeignete Messstellen im Estrich identifiziert wer-
den. Diese Aufgabe und die Verantwortung für die 
Festlegung der Messstellen obliegt dem Auftrag-
geber. 

 
B.2  Anmerkungen zur rechtlichen Bewertung 

der Dokumentation der Feuchtemessung 
 
Tritt ein Schadensfall nach der Abnahme auf und ver-
mutet der Auftraggeber, dass die Schadensursache in 
einer erhöhten Untergrundfeuchte liegen könnte, so 
muss er im mit dem Verleger geführten Haftungsstreit 

das Vorliegen dieser Ursache beweisen; darüber hinaus 
muss er belegen, dass der Verleger bei seiner Feuchte-
prüfung die unzureichende Belegreife hätte erkennen 
können. 
 
Vor der Abnahme hingegen ist der Verleger in der 
Nachweispflicht. 
 
Liegt kein Protokoll zur Feuchtemessung vor, kann dar-
aus grundsätzlich geschlossen werden, dass eine 
Feuchtemessung nicht durchgeführt wurde.)  
(Anmerkung: Im juristischen Sinne bedeutet „grund-
sätzlich“ „in der Regel“, „im Prinzip“ (mit der Möglich-
keit von Ausnahmen); in der Umgangssprache hinge-
gen hat „grundsätzlich“ einen finalen Charakter im 
Sinne von „immer“, „aus Prinzip“, „ohne Ausnahme“). 
 
Zum Nachweis, dass eine Feuchtemessung durchge-
führt wurde, ist die Protokoll-Erstellung jedoch empfeh-
lenswert; in diesem Sinne ist das Protokoll der Feuchte-
messung ein von den mitherausgebenden Fachver-
bänden empfohlenes Dokument. Es bleibt indes gleich-
berechtigt möglich, die Prüfung des Estrichs und seiner 
Belegreife auf andere Art zu dokumentieren. 
 
Die belegte Durchführung einer ordnungsgemäßen 
und zu dem Ergebnis fehlender Bedenken gegen die 
Belegreife führende Feuchtemessung ist in der Regel 
geeignet, den Verleger von einer Haftung wegen dann 
tatsächlich nicht gegebener Belegreife zu befreien; des-
halb ist dem Verleger in seinem Interesse zu empfeh-
len, das Protokoll zur Estrichfeuchtemessung zu er-
stellen und nachfolgend für eine etwaige Vorlage vor-
zuhalten. 
 
B.3  Anmerkungen zu den Angaben im Protokoll 

zur Estrichfeuchtemessung 
 
Im Protokoll zur Estrichfeuchtemessung werden nur 
solche Angaben vermerkt, die für die Beurteilung des 
Feuchtezustandes bedeutsam sind. 
 
Die in das Protokoll einzutragenden und vom Auftrag-
geber kommenden Angaben sind zur Beurteilung des 
Feuchtezustandes als einem Prüfkriterium für die 
Belegreife notwendig, für die Vollständigkeit und Rich-
tigkeit dieser Angaben ist der Auftraggeber verant-
wortlich. Indes kann sich der Verleger auf diese An-
gaben nicht gleichsam blind verlassen, er muss sie im 
Umfang des ihm Möglichen und Zumutbaren prüfen. 
Erweisen sich ihm diese Angaben des Auftraggebers als 
unvollständig, fehlerhaft oder fachlich falsch, muss er 
hierauf hinweisen. Kommt der Verleger seiner Prü-
fungs- und Hinweispflicht betreffend die Eignung und 
Belegreife des Estrichs schuldhaft nicht nach und wird 
so das Gesamtwerk beeinträchtigt, so ist seine Werk-
leistung mangelhaft [20]. 
 
  



TKB-Merkblatt 16 Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung • März 2016 Seite 10 von 13 

B.4  Anmerkungen zum Bedenkenanmelden 
 
Zur Enthaftung von seiner Gewährleistung muss der 
Verleger seine Hinweise und Bedenken zur rechten 
Zeit, will heißen: umgehend, zusätzlich in der ge-
botenen Form und ferner in der notwendigen Klarheit 
erheben, wobei die nachteiligen Folgen und die sich 
hieraus ergebenden Gefahren konkret dargestellt wer-
den müssen [21, 22]. Es ist dabei die Schriftlichkeit zu 
empfehlen. 
 
Erläuterungen zum Verfahren des Bedenkenanmel-
dens finden sich in den relevanten Normen und zuge-
hörigen Kommentaren ([2], [3], [8], [9], [10]). 
 
Im Protokoll zur Estrichfeuchtemessung ist kein geson-
derter Platz für das Bedenkenanmelden ausgewiesen. 
Das Anmelden von Bedenken soll in einem separaten 
Dokument ausführlich erfolgen. Auf diesem Dokument 
soll auch die Bestätigung des Erhalts durch den Auf-
traggeber quittiert werden. 
 
In den entsprechenden Feldern des Protokolls zur 
Estrichfeuchtemessung kann ggf. ein kurzer Verweis 
auf das Bedenkenanmelden eingefügt werden. 
 
B.5  Anmerkungen zum technischen Sachstand 
 
Nachfolgend sind einige Begriffsdefinitionen zum tech-
nischen Sachstand und Anmerkungen zur Bedeutung 
von Normen angeführt. Die Begriffe werden gegenein-
ander abgegrenzt und ihre Bedeutung für den Verleger 
von Belägen wird erläutert. 
 
Die anerkannten Regeln der Technik sind dadurch cha-
rakterisiert, dass sie: 

• wissenschaftlich theoretisch als richtig angesehen 
werden. 

• in der Praxis technischen Experten bekannt sind. 

• sich aufgrund praktischer Erfahrungen bewährt 
haben. 

 
Die anerkannten Regeln der Technik gelten als der Soll-
zustand einer vertraglichen Leistung. Abweichungen 
von den anerkannten Regeln der Technik dürfen von 
den Vertragspartnern schriftlich vereinbart werden. 
Allerdings besteht in der Regel dann ein Mangel, wenn 
die vertragliche Leistung nicht den anerkannten Regeln 
der Technik entspricht und gleichzeitig nicht schriftlich 
vereinbart wurde, dass von den anerkannten Regeln 
der Technik abgewichen werden darf/soll. 
 
In Abgrenzung zu den anerkannten Regeln der Technik 
beschreibt der Stand der Technik Regeln, die den ent-
sprechenden ausgebildeten Fachleuten bekannt sind 
und wissenschaftlich richtig und unanfechtbar sind, bei 
denen aber eine Langzeitbewährung noch aussteht. 
 

Der Stand der Wissenschaft und Technik sind techni-
sche Regeln, welche wissenschaftlich richtig und unan-
fechtbar sind, aber den entsprechenden ausgebildeten 
Fachleuten nicht durchgehend bekannt sind und für die 
noch keine Langzeiterfahrungen vorliegen. 
 
Ein Zusammenhang zwischen den oben stehend defi-
nierten Stufen des Stands/der Regeln der Technik und 
DIN-Normen findet sich in Festlegungen des DIN: 
 
1. DIN 820-1: 2014-06; Absatz 7.7.:  

Der Inhalt der Normen ist an den Erfordernissen 
der Allgemeinheit zu orientieren. Die Normen 
haben den jeweiligen Stand der Wissenschaft und 
Technik sowie die wirtschaftlichen Gegebenheiten 
zu berücksichtigen. Sie enthalten Regeln, die für 
eine allgemeine Anwendung bestimmt sind. Nor-
men sollten die Entwicklung und die Humani-
sierung der Technik fördern [23]. 

2. Richtlinie für Normausschüsse im DIN; 2013-09; 
Absatz 10.4.:  
Bei der Auswahl seiner Mitarbeiter hat der Arbeits-
ausschuss insbesondere zu berücksichtigen, dass 
… b) die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft 
und der jeweilige Stand der Technik in die Nor-
mungsarbeit eingebracht werden, … [24]. 

3. Richtlinie für Normausschüsse im DIN; 2013-09; 
Absatz 10.6.:  
Ein Arbeitsausschuss hat folgende Aufgaben:  
… i) darüber zu wachen, dass zu erarbeitende und 
bereits vorhandene Normen, für die er innerhalb 
des NA zuständig ist, in Einklang mit dem Stand der 
Technik, den Erkenntnissen der Wissenschaft so-
wie mit anderen deutschen Normen stehen, … [24]. 

 
Darüber hinaus ist zu DIN-Normen anzumerken: 
 
• Bei DIN-Normen handelt es sich grundsätzlich um 

private Regelwerke mit Empfehlungscharakter [25]. 

• Die Anwendung von DIN-Normen geschieht rein 
freiwillig. 

• DIN-Normen sollen auf den gesicherten Erkennt-
nissen von Wissenschaft, Technik und auf Erfah-
rungen basieren. 

• DIN-Normen haben die Vermutung für sich, dass sie 
den Stand der Technik abbilden. 

• Sie können auch hinter dem Stand der Technik zu-
rückbleiben, was durch Sachverständigenbeweis 
nachgewiesen werden kann [26]. 

 
Für das bodenlegende Handwerk sind die vertraglichen 
Vereinbarungen mit dem Auftraggeber entscheidend. 
Diese können bewusst und schriftlich vereinbart von 
den anerkannten Regeln der Technik abweichen. DIN-
Normen können den Stand der Technik abbilden – 
müssen es aber nicht. Die anerkannten Regeln der 
Technik können auch in anderen Dokumenten als DIN-
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Normen abgebildet sein, wie z. B. Technischen Merk-
blättern, die von der breiten Mehrheit der entsprechen-
den Fachleute/Fachverbände publiziert werden. 
 
Das vorliegende TKB-Merkblatt 16 beschreibt die aner-
kannten Regeln der Technik bei der CM-Messung und 
wird von den maßgeblichen Fachverbänden getragen, 
die sich mit der Verlegung von Belägen befassen. 
 
Einige Festlegungen, z. B. zum Ort der Probenahme, 
zum Belegreif-Feuchte-Richtwert bei beheizten Cal-
ciumsulfat-Estrichen oder zur Verantwortung des Auf-
traggebers zur Festlegung des Belegreif-Grenzwertes 
stehen im Widerspruch zu Inhalten der Norm DIN 
18560-1:2015-11. 
 
Nach Ansicht der Träger des TKB-Merkblatts 16 be-
schreibt diese Norm in dieser Hinsicht nicht die aner-
kannten Regeln der Technik, im Gegensatz zum vor-
liegenden TKB-Merkblatt 16. 
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